
Vorgehensweise bei Inbetriebnahmen und Prüfungen/Wartungen

Durch Wasserschäden, verursacht durch Schlauchanschlussventile 2”, importiert aus

China, durch die Hersteller/Importeure AWG, TKW und ZR, sowie aufgrund eines

erneuten Rundschreibens des Herstellers ZR sehen wir uns gezwungen, die

Vorgehensweisen bei Inbetriebnahmen, sowie bei Wartungen, Prüfungen oder

Instandhaltungen von Löschwasseranlagen AB SOFORT wie folgt abzuändern:

BEVOR Arbeiten an Löschwasseranlagen vorgenommen werden,
sind bei dem regelmäßigen Inspektionen / Instandhaltungen ab

SOFORT ALLE Schlauchanschlussventile wie folgt zu überprüfen:

1. Sichtkontrolle des Schlauchaunschlussventils (SAV) auf

Korrosion sowie Beschädigung

- Korrodierte / beschädigte SAV sind auszutauschen!

2. Kontrolle des Herstellerkürzels, der Zulassungsnummer und der
Chargennummer. 

- Hier ist gem. nachfolgender Tabelle zu verfahren:

Bei Vorfinden dieser Ventile ist die Lösch-
wasseranlage UMGEHEND stillzulegen!
Es ist über die Fa. ZR-Armaturen GmbH -

Maintal, Tel.: 06181/300988-0 eine Freigabe

über die weitere Vorgehensweise einzuholen.

Auf KEINEN Fall darf eine Lösch-
wasseranlage mit diesen Schlauch-
anschlussventilen z.B. mittels einer
Füll-/ und Entleerungsstation noch
geflutet werden! 
Wasser-/ Personenschäden können durch
fehlerhafte Ventiloberteile bzw. Montagefehler
entstehen, siehe Herstellerrundschreiben!
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Hier ist über die Fa. TKW-Armaturen GmbH -

Hanau, Tel.: 06181/18066-0 eine Freigabe über

die weitere Vorgehensweise einzuholen!
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Keine Schäden / Probleme bekannt!AWG
VorgehensweiseChargennummerHerstellerkürzel:

Wichtiger Hinweis

Schlauchanschlussventile 2”

-Technische Änderung vorbehalten-  
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